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Kolektor stoneczny neosol 250 — 4 szt.

Grupa solarna neounit — 2 szt.

Grupa bezpieczenstwa solarna SYR 2115 1/2" 6bar — 2 szt.
Pompa obiegu solarnego GRUNDFOS UPS 25-60 — 2 szt.
Regulator ze wskaznikiem przeptywu + zawdr

do napelfniania i oprdzniania instalacji — 2 szt.
Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX S 25 — 2 szt.
Zasobnik CWU o poj. 300 dm3 W-E 300,81 BIAWAR — 1 szt.
Odpowietrznik z zaworem kulowym — 2 szt.

Zawdr bezpieczenstwa do CWU SYR 2115 1/2” 6bar — 1 szt.
Pompa GRUNDFOS UPS 25-60 — 1 szt.
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Zawdr kulowy DN 20 — 10 szt.
Zawdr kulowy DN 25 — 6 szt.
Filtr siatkowy DN 25 — 1 szt.
Filtr siatkowy DN 20 — 1 szt.

Zawdr zwrotny DN 20 — 1 szt.
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Zawér zwrotny DN 25 — 2 szt. Q%@@S [] Kolonia Borek ul. Przemystowa 3
Zawér spustowy DN 15 — 2 szt www.neon.net.pl 42-262 Poczesna
NI Spustony s neon@neon.net. pl tel/fax + 48 34 324 51 61
Naczynie przeponowe REFLEX DE 33 — 1 szt. Inwestor: Cmina Wiodowice
Zbiornik na glikol o pojemnosci 201 — 2 szt. ul. Krakowska 26, 42—421 Wtodowice
Regulator Solar Comp PRO — 1 szt. Faza: _uﬁo_mxﬁ Ev\xODQSONv\
Regulator Solar Comp 911 — 1 szt Temat: | Instalacja kolektordw stonecznych dia wspomagania ciepfej wody uzytkowe]
w budynku Szkoty Podstawowej w Rudnikach gm. Wtodowice dz.nr ewid. 425
Naczynie przeponowe REFLEX DE 25 (ISTNIEJACE) g
- | mgr inz. Marcin Snioszek
Zasobnik CWU o poj. 300 dm3 (ISTNIEJACY) Opracowat: | M9 SRS — IV/2011
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Sprawdzit: | inz. Sebastian Bethier SKL/0477/PWOS /04 ﬂ%mmﬁmmm IV/2011
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Schemat technologiczny instalacji kolektorow sfonecznych| - /-
2




