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Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: W/0/07/2021/828/FM/1

Zleceniodawca: Gmina Wlodowice 42-421 Wiodowice, ul. Krakowska 26
Zlecenie Nr: ‘W/0/07/2021/828

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moina wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazma do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: "Woda przeznaczona do spozycia : : : : Aign
; . . . Decyzja: PPIS Legionowo nr HKN 24/2020 z dn. 04.11.2020, PPIS Katowice nr NS/HKiS/4560/ZL/W/22-11/2020

Zatwierdzenie do wykonywania badan: 2 dn. 25.09.2020

Punkt pobrania: Kurek czerpalny - punkt za wodomierzem Data: 1 wrze$nia 2021

Adres pobrania: 42-421 Zdéw, Topolowa 1

Miejsce pobrania: Szkota Podstawowa

Godzina pobrania: 09:50:00

Temp. probki pobranej [°C]: 174

Pobranie probek wg: A PN-EN ISO 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07

Transport probek:  JARS S.A. Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2242

Numer probki: 27323/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 01-09-2021 Data zakonczenia badan: 09-09-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
i 150 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Escherichia coli Jjik/100ml | AE | PN-EN I1SO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp. MZ 0
M 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Enterokokéw jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 7899-2:2004 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M (Dz.U.2017.2254)
Ogolna liczba mikroorganizmow w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 -; jtk/ml; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 25
M 2222°C
Barwa mg/l Pt A | PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 -: Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <5
M
Metnosé NTU A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 | -: Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 1.8 +/-0,3
M
Liczba progowa smaku (TFN) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i <l
L bez nieprawidlowych zmian.;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Liczba progowa zapachu (TON) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i <1

L bez nieprawidtowych zmian.;

Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)

pH (in-situ) - A | PN-ENISO 10523:2012 od 6,5d0 9.,5; -; Rozp. MZ 74 +/-1,5

ps (Dz.U.2017.2294)
Przewodnosé elektryczna wha§ciwaw | uS/cm A | PN-EN 27888:1999 od 0 do 2500; pS/cm; Rozp.MZ. 422 +-21

ps | temp. 25°C (in-situ) (Dz.U.2017.2294)

Np.™ - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2
Niepewnos¢ wynikdw podaje sie w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wartodciami granicznymi oraz na Zyczenie Klienta
Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanych prébek.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamaciji.
Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba Ze z Klientern ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badan: t - Lajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badar s wydawane w formie elekironicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
09-09-2021 Pracownik JARS nr: 2120 Doradca Handlowy Podpisano kwalifilkowanym podpisem

Pracownik JARS nr: 2137 elektronicznym
P i =
Pracownik JARS . 2511 Pracowrik JARS nr: 2445 B A A
Pracownik JARS nr: 2431
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Eajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1085

Sprawozdanie z badan Nr: W/0/07/2021/828/FM/2

Gmina Wtodowice 42-421 Wiodowice, ul. Krakowska 26
W/0/07/2021/828

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowaina do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spoZycia : ] ]

Decyzja: PPIS Legionowo ar HKN 24/2020 z dn. 04.11.2020, PPIS Katowice nr NS/HKiS§/4560/ZL/W/22-11/2020

Zatwierdzenie do wykonywania badan: 2 dn. 25.09.2020

Punkt pobrania: Kurek czerpalny Data: 1 wrzeSnia 2021
Adres pobrania: 42-421 Rzedkowice, Jurajska 67

Miejsce pobrania: Zajazd

Godzina pobrania: 09:35:00

Temp. probki pobranej [°C]: 16.5

Pobranie prébek wg: A PN-EN ISO 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07

Transport prébek:  JARS S.A. Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2242
Numer probki: 27324/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan: 01-09-2021 Data zakonczenia badan: 09-09-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania ‘Wynik Np.** N
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M 1S0 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Enterokokow jtk/100ml | AE | PN-ENISO 7899-2:2004 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M (Dz.U.2017.2294)
Ogolna liczba mikroorganizmow w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 -; jtk/ml; Rozp. MZ (Dz.U.2017.2254) 0
M 22+2°C
i
Barwa mg/l Pt A PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <5
M
Metnosc NTU A | PN-EN IS0 7027-1:2016-09 pkt 5.3 | -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 1,4 +/-0,2
M
Liczba progowa smaku (TFN) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentéw i <l
L bez nieprawidlowych zmian.;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Liczba progowa zapachu (TON) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentdw i <1

L bez nieprawidlowych zmian.;

Rozp MZ (Dz.U.2017.2294)

pH (in-situ) - A | PN-ENISO 10523:2012 od 6,5 do 9,5; -; Rozp.MZ 73 +/-1,5

PS (Dz.U.2017.2294)
Przewodnoéé elektryczna whadciwa w uS/cm A | PN-EN 27888:1999 od 0 do 2500; puS/cm; Rozp.MZ. 433 +/-22

pg | temp. 25°C (in-situ) (Dz.U.2017.2294)

Np.** - niepewno&¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2
Niepewno$t wynikdw podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnos$ci wynikéw badar lub zgodnosci z warto$ciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta
Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych prébek.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moZe by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.
Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba Ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania bada#: £ - Lajski, M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA.: Oryginalne sprawozdania z badar sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodno$&¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzit:
09-08-2021 Pracownik JARS nr: 2120 Doradca Handlowy Podpisano kwallfikowanym podpisem
Pracownik JARS nr: 2137 elektronicznym
Pi ik JARS nr: 222
I o S pracownik JARS nr: 2245 | INMIRHIUHRRIRONARIRUUININNGIL A
Pracownik JARS nr: 2431
272
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Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowa AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: W/0/07/2021/828/FM/3

Zleceniodawea: Gmina Wiodowice 42-421 Wiodowice, ul. Krakowska 26
Zlecenie Nr: ‘W/0/07/2021/828

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moina wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykoerzysta¢ do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowaina do referencyjnej (wynik moina wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: ‘Woda przeznaczona do spozycia L : ; s
; ; ; ; Decyzja: PPIS Legionowo nr HKN 24/2020 z dn. 04.11.2020, PPIS Katowice nr NS/HKiS/4560/ZL/W/22-11/2020
Zatwierdzenie do wykonywania badan: 2 dn. 25.09.2020
Punkt pobrania: Kurek czerpalny Data: 1 wrzesnia 2021
Adres pobrania: 42-421 Hucisko, Skalny Widok 15
Miejsce pobrania: Dom prywatny
Godzina pobrania: 10:05:00
Temp. probki pobranej [°C]: 16.2

Pobranie prébek wg: A PN-EN 1SO 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07

Transport prébek:  JARSSA. Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2242

Numer prébki: 27325/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badafn:  01-09-2021 Data zakonczenia badan: 09-09-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | AE | PN-EN 150 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M 180 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M IS0 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Enterokokéw jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 7899-2:2004 0; jtk/100ml; Rozp. MZ 0
M (Dz.U.2017.2294)
Ogolna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 -; jtk/ml; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2254) 0
M 22+2°C
Barwa mg/l Pt A | PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <5
M
Metnosé NTU A | PN-EN IS0 7027-1:2016-09 pkt 5.3 | -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0,50 +/-0,08
M
Liczba progowa smaku (TFN) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentéw i <1
L bez nieprawidlowych zmian,;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Liczba progowa zapachu (TON) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i <1

L bez nieprawidlowych zmian.;

Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)

pH (in-situ) - A | PN-ENISO 10523:2012 od 6,5 do 9,5; -; Rozp. MZ 7.4 +/-1,5

PS (Dz.U.2017.2294)
Przewodno$( elektryczna wlasciwaw | pS/em A | PN-EN 27888:1999 od 0 do 2500; pS/cm; Rozp.MZ. 311 +/-16

PS temp. 25°C (in-situ) (Dz.U.2017.2294)

Np.** - niepewno$c rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2
Niepewno$¢ wynikow podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z warto$ciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta
Wyniki odnoszg sie wytacznie do badanych prébek.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt | bez pisemne] zgody laboratorium nie mozZe by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciagu 14 dni od oirzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacii.
Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badan: t - tajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA.: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
09-08-2021 Pracownik JARS nr: 2120 Doradca Handlowy Podpisano kwalifilkowanym podpisem

Pracownik JARS nr: 2137 elektronicznym
P ik JARS nr: 2227
Pracownik JARS nr- 2311 pracownik JARS nr: 2445 | IHUMHINHURUNAAC RN RO
Pracownik JARS nr; 2431
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Sprawozdanie z badan Nr: W/0/07/2021/828/FM/4

Zleceniodawca: Gmina Wiodowice 42-421 Wiodowice, ul. Krakowska 26
Zlecenie Nr: W/0/07/2021/828

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéei

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowaina do referencyjnej (wynik moina wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spoycia , ’
Zatwierdzenie do wykonywania badati: Decyzja: PPIS Legionowo nr HKN 24/2020 z dn. 04.11.2020, PPIS Katowice nr NS/HKi8/4560/ZL/W/22-11/2020
z dn. 25.09.2020
Punkt pobrania: Kurek czerpalny - punkt za wodomierzem Data: 1 wrzeénia 2021
Adres pobrania: 42-421 Gora Wlodowska, Zarecka 176
Miejsce pobrania: Teren posesji
Godzina pobrania: 10:20:00
Temp. prébki pobranej [°Cl: 16.1
Pobranie probek wg: A PN-EN ISO 19458:2007, A PN-1SO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07 A 5 )
Trasportprobek:  JARS S.A. Pobierajacy:  Prébkobiorca JARS nr: 2242
Numer probki: 27326/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  01-09-2021 Data zakoficzenia badan: 09-09-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik Np.** N
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | AE |PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (D2.U.2017.2294)
Liczba Escherichia coli j&k/100ml | AE |PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Enterokokdw jtk/100m1 | AE | PN-EN ISO 7899-2:2004 0; jtk/100ml; Rozp. MZ 0
M (Dz.U.2017.2294)
Ogdlna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 -; jtk/ml; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 30
M 22+2°C
Barwa mg/l Pt A | PN-ENISO 7887:2012 pkt 6 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <5
M
Metnoéé NTU A | PN-ENISO 7027-1:2016-09 pki 5.3 | -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0,27 +-0,04
M
Liczba progowa smaku (TFN) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i <1
L bez nieprawidtowych zmian.;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Liczba progowa zapachu (TON) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i <1

L bez nieprawidlowych zmian.;

Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)

pH (in-situ) - A | PN-ENISO 10523:2012 od 6,5 do 9,5; -; Rozp.MZ 7.6 +-1,5

Ps (Dz.U.2017.2294)
Przewodnos¢ elektryczna whasciwaw | pS/cm A | PN-EN 27888:1999 od 0 do 2500; pS/cm; Rozp.MZ. 299 +/-15

PS temp. 25°C (in-situ) (Dz.U.2017.2294)

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufno$ci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2
Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnodci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta
Wyniki odnosza sig¢ wylgcznie do badanych prébek.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Kiient ma prawo do reklamacii.
Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykanywania badan: £ - Lajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sq wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzad w1legz Koniec Sprawozdania Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzik:
09-09-2021 Pracownik JARS nr: 2120 Doradca Handlowy Podpisano kwaliflkowanym podpisem
Pracownik JARS nr: 2137 elektronicznym
Eraccumk JARS ne 2311 pracownik JARS nr: 2445 NIINUIHIRRIRERMNTADIROR 0B

Pracownik JARS nr: 2431
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BADANIA

{46\\\\@ \

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: W/0/07/2021/828/FM/5

Zleceniodawca: Gmina Wlodowice 42-421 Wiodowice, ul. Krakowska 26
Zlecenie Nr: W/0/07/2021/828

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowaina do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresic GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania:  Woda przeznaczona do spozycia ; e _
Zatwierdzenie do wykonywania badat: Decyzja: PPIS Legionowo nr HKN 24/2020 z dn. 04.11 2020, PPIS Katowice nr NS/HKi$/4560/ZL/W/22-11/2020
z dn. 25.09.2020
Punkt pobrania: Kurek czerpalny Data: 1 wrzes$nia 2021
Adres pobrania: 42-421 Rudniki, Krotka
Miejsce pobrania: Budynek ZUK
Godzina pobrania: 09:10:00
Temp. probki pobranej [°C]: 14.2
Pobranie probek wg: A PN-EN ISO 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07 Al 3 i . P .
Transport prébek:  JARS S.A. Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2242
Numer probki: 27327/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan: 01-09-2021 Data zakoficzenia badan: 09-09-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba bakterii grupy coli itk/100ml | AE |PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Enterokokow jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 7899-2:2004 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M (Dz.U.2017.2254)
Ogolna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN IS0 6222:2004 -; jtk/ml; Rozp.MZ (Dz.U.201 7.2294) 24
M 22+2°C
1
Barwa mg/1 Pt A PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <5
M
Metnosc NTU A | PN-ENISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 | -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0,20 +/-0,03
M
Liczba progowa smaku (TFN) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i <1
L bez nieprawidtowych zmian.;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. |Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Liczba progowa zapachu (TON) A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsurmentdw i <l

L bez nieprawidlowych zmian.;

Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)

pH (in-situ) - A | PN-ENTSO 10523:2012 od 6,5 do 9,5; -; Rozp.MZ 74 +-1,5

PS (Dz.U.2017.2294)
Przewodnod( elektryczna wladciwaw | pS/cm A | PN-EN 27888:1999 od 0 do 2500; pS/cm; Rozp.MZ. 503 +/-25

PS temp. 25°C (in-situ} (Dz2.10.2017.2294)

Np.* - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2
Niepewno$¢ wynikdw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z warto$ciami granicznymi oraz na Zyczenie Klienta
Wyniki odnoszg sig¢ wytacznie do badanych probek.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prdbek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciqgu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacii.
Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badan: t - tajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem, sa kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
09-09-2021 Pracownik JARS nr: 2120 Doradca Handlowy Podpisano kwalifikowanym podpisem

Pracownik JARS nr: 2137 elektronicznym
P ik JARS nr: 2227
Pracownik JARS nr: 2311 pracownik JARS nr: 2445 | NIHEMHEWROWANHRAAUROAOOT O
Pracownik JARS nr: 2431
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