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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Wiodowice

ul. Krakowska 26
WLODOWICE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytgczanego obiektu:  ul. Jurajska Wygoda
Rzedkowice

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przyigczenia w dniu: 2015-02-16.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-02-16, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytgczeniowej:

Przylacze 1:5,0 kW (wzrost z 4,0 kW) dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 24, obwod k. wies, zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN 2-S449Rzedkowice Il Wygoda .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na stupie nr 24, linii napowietrzne;
nN — obwod nr k. wie$, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na stupie
nr 24, linii napowietrznej nN — obwod nr k. wie$, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: nie dotyxczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: - na odcinku istniejacej
napowietrznej linii niskiego napiecia przy ulicy Jurajskiej pomiedzy stanowiskiem stupowym nr
24 a stanowiskiem stupowym nr 34 zabudowa¢ linie o$wietlenia ulicznego AsXSn2x35mm2

- na stanowiskach stupowych nr 26, 28, 30, 32, 34 zabudowaé oprawy o$wietleniowe,

- oprawy oswietleniowe oraz instalacja je zasilajgca winny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci,

- dla wybudowanej linii o$wietleniowej zabudowa¢ odpowiednie urzgdzenia ochrony

przeciwprzepieciowej,

- wykonac trwale oznakowanie wybudowane;j linii o$wietleniowej w postaci czarnych napiséw na
biatym tle okreslajgcych wiasciciela linii o$wietleniowej, np. umieszczajgc napisy ,UG”.
Oznakowanie winno zosta¢ umieszczone w szczegélnosci na oprawach oswietleniowych oraz
na przewodzie o$wietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do przewodu tabliczki z
napisem ,UG").

istniejgce stupy przeliczy¢ na zwiekszone obcigzenie mechaniczne i w razie potrzeby wymienig,
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- przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego konieczne
bedzie zawarcie stosownej umowy o dzierzawe stupéw na ktérych zostanie wykonana instalacja
odbiorcza..

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: istniejaca lokalizacja.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wktadka topikowa,
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasdéw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacje  przylagczanego obiektu od migjsca rozgraniczenia wiasnos$ci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegblowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
{Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do migjsca rozgraniczenia
wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z poézniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o Swiadczenie ustug dystrybuciji.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD: projektu wymaganego ustawg Prawo Budowlane i projektu wykonawczego.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkdw przytgczenia
projektant winien uzgodnic¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne Zrédio energii, podtgczone w sposéb uniemoziiwiajgcy podanie napiecia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego. i s
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9.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien ninigjszych warunkow przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
0 przytaczenie — zapewnia dostawg energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art.
61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy

oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowej.

W zatgczeniu przesylamy projekt umowy o przyigczenie. TAURON Dystrybuga S.A.
Oddzial w Czestochowie

Przygotowal: Pabiasz Ewa  Wydzisi Przylacren

Grupa: O08R02 Koordynator ds, Prytaczen
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Zatgczniki: (OSD)
Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylgczenie
Zal. nr 2 - projekt umowy o przytgczenie
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