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LAJSKI:
05:119 Legionavo, Ul Kotcielun2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka %
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 BADANIA
www.jars.pl AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: 391/03/2014/F/4
Zleceniodawca: Komunalny Zaktad Budzetowy we Wiodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Wiodowice

‘ Protoksl pobraniafodebrania

391/03/2014 |

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

s

Miejsce pobrania/odebrania probki:
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:

Rudniki, ul. Krétka
Kurek czerpalny

Sprawozdanie z badari Nr: 361/03/2014/F/4

Przedmiot badania: woda przeznaczona do spozycia
Pochodzenie probki: -
Rodzaj ujecia: -
Data i godz. poboru: 26-03-2014 08:00
Pobranie prébek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Probkobiorca:  Pracownik JARS
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Data rozpoczecia badan: ~ 26-03-2014 Data zakonczenia badan:  02-04-2014
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania Wynik Niepewnosé
**)
Olow (A) PN-EN ISO 11885:2009 LK | pgl MZ-2 25 +5 1
10
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* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy
*(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objete zakresem akredytadji Laboratorium Badawczego
** - niepewnosc metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 28.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z pozniejszymi zmianami

Wyniki odnosz3 sie wylgcznie do badanych probek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodgjnosci wynikow badan lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badari probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgedy laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawe do reklamagji.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Parametr oznaczony jako "!" nie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badaf: LL - Lajski, LK - Myslowice ]
KONIEC SPRAWOZDANIA
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
02-04-2014 Cnota Lukasz Zastepca Kierownika Kwalifikowanym podpisem /:’ Gkttt Tacheto,

Laboratorium Fizykechemicznego

lektroni .
Filia Poludnie - dr Monika Gafkowska-Pachota eI

I Sprawozdanie z badan Nr. 391/03/2014/F/4 Strona 2
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LAJSKE: LABORATORIA BADAWCZE jCWRA
Ooxt12 Legonono; ol Kescielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka B=F %
FILIA POLUDNIE: Uy (P N
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 Halnly BADANIA
www.jars.pl AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: 391/03/2014/F/3
Zleceniodawca: Komunalny Zaklad Budzetowy we Wiodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Wiodowice

‘ Protokél pobrania/odebrania

391/03/2014 |

(A) - metodyka akredytowana przez PGA Nr: AB 1095

Migjsce pobrania/odebrania probki:
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:
Przedmiot badania:

Pochodzenie prébki:

Rodzaj ujecia:

Data i godz. poboru:

Gora Wiodawska, ul. Zarecka 176
Kurek czerpalny
woda przeznaczona do spozycia

26-03-2014 07:10

Pobranie prébek: (A) PN-ISO 5667-5:2003

Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Prébkobiorca:  Pracownik JARS

Data rozpoczecia badan:

26-03-2014

Data zakonczenia badan:

02-04-2014

Badany parametr

Metodyka badania w/g

Lab.

Jedn.

Wymagania

Wynik

Niepewnos¢
(**)

(A) PN-EN ISO 11885:2009 LK

pg/l

Mz-2

11

+2
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* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawey
*(A) badanie akredytowane wykonane u padwykonawcy objete zakresem akredytaci Laboratorium Badawczego
** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z péZniejszymi zmianami

Wyniki odnosz3 si¢ wytacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sig w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnos$ci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w iloci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Parametr oznaczony jako "!" nie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
| Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice |
KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
Cnota Lukasz g ¢ / koprcba T
02-04-2014 o Zastepca Kierownika Kwalifikowanym podpisem /tf Guboscbe Tachote
Laboratorium Fizykochemicznego dekborisiain
Filia Poludnie - dr Monika Galkowska-Pachota L

Sprawozdanie z badari Nr: 391/03/2014/F/3 Strona 2
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LAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:

41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

e
S,

=

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 391/03/2014/F/2

Zleceniodawca:

Komunalny Zaklad Budzetowy we Wiodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Wlodowice

Protokél pobrania/odebrania

391/03/2014 ]

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

| Numer probki: 7357/03

Miegjsce pobrania/odebrania probki: Morsko, ul. Jurajska 23a
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: woda przeznaczona do spozycia
Pochodzenie probki: -
Rodzaj ujecia: -
Data i godz. poboru: 26-03-2014 07:20
Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Probkobiorca:  Pracownik JARS
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Data rozpoczecia badan: ~ 26-03-2014 Data zakoniczenia badan: ~ 02-04-2014
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania ‘Wynik Niepewnosé
**)
Otow (A) PN-EN ISO 11885:2009 LK | g/ MZ-2 22 +4 !
10
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* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy
*(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objete zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego
** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z péZniejszymi zmianami

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji. <I

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Parametr oznaczony jako "!" nie odpowiada wymaganiom okre$lonym powyzej.
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. EgzNr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wi/m
| Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice
KONIEC SPRAWOZDANIA
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
02-04-2014 e Zastepea Kierownika Kwalifikowanym podpisem ,é’l GubcusstoTuchtz

Laboratorium Fizykochemicznego

elektronicznym.
Filia Poludnie - dr Monika Gatkowska-Pachota d

l?prawozdanse zbadan Nr- 391/03/2014/F12 Strona 2
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JARS
g PCA
e POLSKIE CENTRUM
LAJSKE: LABORATORIA BADAWCZE ARNEDTTASS)
0=119 Legiomowy, ul. Kofdielin 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka %
FILIA POLUDNIE:
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 BADANIA
www.jars.pl AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: 391/03/2014/F/1
Eecenindawca: Komunalny Zakiad Budzetowy we Wiodowicach, ul. Krakowska 28, 42421 Wiodowice

Protokél pobrania/odebrania

391/03/2014 ]

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

Numer probki:  7356/03

‘Ocena probk “;.~ ‘bez zastrzezeh

| Sprawozdanie z badari Nr: 381/03/2014/F11

Miejsce pobrania/odebrania probki: Ujecie wody glebinowej w Parkoszowicach
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: woda przeznaczona do spoZycia
Pochodzenie probki: -
Rodzaj ujecia: -
Data i godz. poboru: 26-03-2014 07:50
Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Probkobiorca:  Pracownik JARS
Transport probek: JARS Sp. z0.0.
Data rozpoczgcia badan: ~ 26-03-2014 Data zakonczenia badan: ~ 02-04-2014
Badany parametr Metodyka badania wig Lab. Jedn. Wymagania Wynik Niepewnos¢
*9)
Olow (A) PN-EN ISO 11885:2009 LK | pgl MZ-2 15 +3 '
10
Strona 1




* badanie ni y U podwyl

Y

*(A) badanie akredytowane wykonane u podwyk y objete akredytacji L go
** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 85% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z pézniejszymi zmianami

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuaci, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okre$lone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilo$ci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawazdania z badai Klient ma prawo do reklamacii.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
"I" nie odpowiada wymaganiom okreslonym powyze;j.

Parametr oznaczony jako

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wim

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporzadzono dnia:
02-04-2014

Autoryzowal:
Cnota Eukasz

Zatwierdzil:
Zastepca Kierownika
Laboratorium Fizykochemicznego
Filia Potudnie - dr Monika Gatkowska-Pachota

Podpisano:
Kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

ﬁ GudkoyrstaTachats,
/

Sprawozdanie z badan Nr: 381/03/2014/F/1
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